
■ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき

　正しく安全にご使用ください。

■この取扱説明書には、製品を廃棄する際に必要な

　フロンの回収についても記載していますので、　

　大切に保管してください。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも
　見られる所に必ず保管してください。

取扱説明書

15HF-NKF-TQ 15HR-NKF-TQ
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＜使用上の注意事項＞

注意
●本体からの風が直接あたる所に燃焼器具を置かない

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電やショートして発火の原因になることがあります。

●清掃・点検・保守をするときは必ず運転を停止し、漏電ブレーカをOFFまたは電源プラグを
　 抜く

感電やケガの原因になることがあります。

●長期間使用しないときは、漏電ブレーカをOFFにするか、電源プラグを抜く

ほこりが溜まって発熱、発火の原因になることがあります。

●本体の上に乗ったり、よりかかったり、物を載せたりしない

落下・転倒などによりケガの原因になることがあります。

●本体の上に水の入った容器などを載せたりしない

水がこぼれたとき、本体内部に浸水して感電の原因になることがあります。

●エアフィルターを外したまま使用しない

熱交換器（フィン）が露出し、ケガの原因になることがあります。

●食品・動植物・精密機械等特殊用途に使用する場合は対象物への影響を確認する

品質低下などの悪影響をおよぼす原因になることがあります。

●本体は凹凸や傾斜面など不安定な場所で使用しない

転倒によるケガや水漏れ、感電などの原因になることがあります。

●本体を移動するときは、傾けない

内部に溜まっている水が滴下して床や周囲を濡らしたり、転倒によるケガなどの原因になる

ことがあります。

●キャスターをロックして使用する

ロックしないで使用すると移動・転倒によるケガなどの原因になることがあります。

●本体を移動するときは必ず運転を停止し、キャスターのロックを解除して本体部分を押す

転倒によるケガや水漏れの原因になることがあります。

●ドレーンタンク満水時には必ず水を排水する

オーバーフローすると本体より水が滴下し、床や周囲を濡らす原因になることがあります。

●吹き出しダクトの方向を変えるときは、ていねいに取り扱う

ダクトに強い衝撃などを与えると、ダクトの破損や脱落、本体の転倒などによりケガの原因に
なることがあります。

●吹き出しダクトや外装の汚れを拭くときは、ベンジンやシンナーなど溶剤は使わず、
   水で湿らせるか中性洗剤をしみ込ませたやわらかい布で拭く

感電や発火、ひび割れなどの原因になることがあります。

必ず守る

禁 止

必ず守る

必ず守る

禁 止

禁 止

禁 止

必ず守る

禁 止

禁 止

必ず守る

必ず守る

必ず守る

必ず守る

必ず守る











切 入



切 入
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仕様

項 目 機 種 15HF-NKF-TQ 15HR-NKF-TQ

電 源 （ 相 電圧 ） 三相 200V

冷房能力 kW 3.8 / 4.2

電 気
特 性

消費電力 kW 1.33 / 1.70

運転電流 A 4.7 / 5.3

力 率 ％ 82 / 93

始動電流 A 29 / 27

圧縮機
型 式 密閉型ロータリー式

出 力 kW 0.90

冷媒（R407C) 封入量 kg 1.00

蒸発器風量 m3 /min 12.0 / 13.0

外形寸法（幅×奥行×高さ） ㎜ 480 × 550 × 995

質 量 kg 71

連続運転可能範囲
（周囲温度・湿度）

℃,％RH 25 , 50 ～ 45 , 40

自動首振り機能 無し 有り

適応電線 ㎜2, 芯 2.0 , 4

設置場所 事業所用 、 屋内

■表中の/で表示された数値は、左側が50Hz、右側が60Hzの値です。
その他は50Hz、60Hz共通仕様です。

■性能は室内温度・相対湿度や電源電圧により変化します。
表中の性能仕様は、室内温度37℃、相対湿度60％での値を示します。

■上記値は製品改良の為、予告なく変更することがあります。

■連続運転可能範囲でご使用ください。
連続運転可能範囲外で使用されますと、保護装置が作動し運転を停止するほか、機器の寿命を
短くすることがあります。

■電源電圧は定格電圧±10％の範囲でご使用ください。
電源電圧が高過ぎたり、低過ぎる場合は、保護装置が作動し運転を停止するほか、機器の寿命を
短くすることがあります。
また、電源コードを延長する場合は、電圧降下により機器の運転ができないことがあります。

【MEMO】

知って
おきたい

こと



・本製品はドライバー等の簡単な工具を使って分解することで、リサイクル可能な部材を分離することがで

　きます。廃棄時にはリサイクル可能な部材を、できるだけ分別してください。

分類 材質 使用部位

ドレーンタンク

分類 材質 使用部位

グロメット類

熱交換器

電線類

スイッチ,リレーなど

コンプレッサ,モーター

銅・アルミ

銅・塩ビ

銅・鉃

銅・プラスチック

混合材

配管

PP

PA

PE

鉃

銅

プラスチック

●管理者(使用者)の皆様へ
・本製品使用時に異常が生じた場合は、速やかに販売店にご連絡ください。

・本製品を廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づく冷媒の回収・運搬・破壊が義務付けられています

　ので、販売店にご相談ください。

・本製品を破棄する際にフロン類を回収しない違反には罰金が科せられます。

・フロン類の回収が証明できない機器は引き取ってもらえません。

・本製品はフロン排出抑制法で簡易点検が義務付けられています。簡易点検記録簿については、

　以下株式会社デンソーソリューションのホームページに掲載しておりますのでご活用ください。

　⇒ https://www.denso-solution.com/product/furon.html

■産業廃棄物の削減のため、リサイクルにご協力ください。

【本製品に使われている主な材質】
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知って
おきたい
こと

修理・廃棄について

ドレーンパン,ファンケース,
ダクト,フィルタ

外板パネル,シロッコファン,ネジ類

●第一種フロン類回収業者へのお願い
・フロン排出抑制法の回収基準を遵守して確実に回収してください。

●修理工事業者へのお願い
・本製品の修理に際して冷媒を回収する場合は、フロン排出抑制法の基準に従ってください。

・本製品の修理に際して冷媒数量の変更は行わないでください。

金属
アルミ・プラスチック プロペラファン

■お問い合わせは販売店にご連絡ください　　

フロン排出抑制法 第一種特定製品

法にもとづくフロン類の

機 種
フロン類の

種類
冷媒
番号

地球温暖化
係数

数量
（㎏）

15HF-NKF-TQ HFC R407C 1770 1.00

15HR-NKF-TQ HFC R407C 1770 1.00

・みだり大気放出禁止
・冷媒回収業者へ依頼実施
・未回収機器の引渡禁止

■本製品を修理・廃棄するときはフロン類の回収が必要です。
本製品は第一種特定製品に該当する為、フロン排出抑制法の適用を受けます。　

フロン排出抑制法の法概要は、以下株式会社デンソーソリューションのホームページに掲載しており

ますのでご参照ください。

⇒ https://www.denso-solution.com/product/furon.html

なお、最新の情報は環境省ホームページを必ずご確認ください。

⇒ https://www.env.go.jp/earth/furon/index.html
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【MEMO】



保　証　書

１．保証の発行

　  お買い上げいただいた販売店が、本保証書の下記項目に必要事項を記入、捺印することにより有効となります。

２．保証内容

　 製品を構成する各部品に、設計上または、材料上に起因する故障が発生した場合は、これを無償修理いたします。

　 （以下、これを保証修理という）保証修理は、部品の交換あるいは、補修により行います。

３．保証期間

　  お買い上げ日から起算して、１年間といたします。

４．保証修理の受け方

　  保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

５．適用除外項目

    (１)つぎに示す損傷または故障は、保証期間中であっても保証対象外となります。

　　　　①　本取扱説明書の内容と異なる取扱い・使用方法に起因して故障した場合

　　　　②　製品の機能に影響する改造が加えられ、あるいは、当社の指定しない部品が使用され、これに起因して

　　　　　　発生した故障の場合

　　　　③　火災、塩害、ガス害、地震、風水害、異常電圧、その他の天変地異による事故により発生した故障の場合

　　　　④　腐食環境下における使用による故障の場合

　　　　⑤　お買い上げ後に移動あるいは輸送することによって生じた損傷または故障の場合

　　　　⑥　点検・調整・清掃費用、内部保護装置が正常に作動した場合の復旧費用

　　　　⑦　消耗部品（パイロットランプ、ヒューズ、エアフィルター）

    (２)保証書のご提示がない場合、または保証書の所定事項が未記入、あるいは字句を修正された場合は、保証期間

　　　  中であっても保証対象外となります。

６．保証の適用

　　この保証書は日本国内においてのみ有効です。(This Warranty is valid only in Japan.）
７．その他

　 この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書に

　　よって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場

　　合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

（必ずお読みください） 保証書

〒448-8661　愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地

お客様

おなまえ

おところ

様

TEL　　（　　　）

製品型式

販売店名
住所・TEL

印

お買い上げ
年 月 日

製 造 品 番

　年　　月　　日

　年　　月　　日保証満了日

修理メモ

484007-5141

発行年月　　2022年10月　　　　　　　編集発行　株式会社デンソーエアクール




